
Wirk.-/Blindenergiezähler kombiniert
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Abdeckung
plombierbar

Abdeckung
plombierbar

A-
1 ) Spannungs-Uberstromunterbrecher
2) Prüfklemme (Lieferung VNB)
3) Lasche erst nach Zählermontage öffnen
4) Nach Angabe VNB
5) Leiterenden mit 51 bzw. 52 bezeichnen, sofern unnumeriert

4)

4) 4)

Bei Fernauslesung kommen
verschiedene Lösungen zur
Anwendung
- Telefonanschluss
- GPRS od. GSM Anschluss etc.
(Antenne)
- PLC

Steuerleiter
hellgrau mit Nummern

Rundsteuer- Empfänger (TRE)

Anstelle der Aussenleiterfarben
sind auch schwaae numerierte
Leiter (1 bis 6) möglich

4)

Leiterquerschnitte:

Strompfad: gemäss VNB
Spannungspfad: 2,5 mm2 oder 1,5 mm'z

Steuerleiter: 1,5 mm'z
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Beispiel
Stromwandler-Messeinrichtu ng 3x400/230V
(Gültiges Schema bei VNB verlangen)
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